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機械設備 製作・据付（水中汚水ポンプ 65A×0.75kw 2台） 一式

電気設備 製作・据付（ポンプ操作盤、電力設備）　 　　　一式

＜　理　由　＞

＜　概　要　＞























































電気設備工複合工 経田地内M906-2

名 称 仕        様 寸    法 単  位 数  量 単  価 金    額 摘      要

電 線 管 路 土 工

床 掘 0.6×1.05H×3.0L ｍ
3 1.9

防 護 工 0.6×0.2H×3.0L-0.003×3 ｍ
3 0.4 洗砂

埋 戻 工 0.6×0.77H×3.0L ｍ
3 1.4 良質在来土

残 土 処 理 0.6×1.05H×3.0L ｍ
3 1.9

路 盤 t=10cm t=10cm  0.6×3.0L ｍ
2 1.8 再生砕石 RC-40

仮 復 旧 工 t=3cm t=3ｃｍ  0.6×3.0L ｍ
2 1.8 密 粒 度 AC13F

舗 装 切 断 t=15cm以下 3.0L×2 ｍ 6.0

舗 装 版 取 壊 積 込 0.6×3.0L ｍ
2 1.8

廃 棄 物 処 理 0.6×0.05H×3.0L ｍ
3 0.09

電 線 管 路 土 工 計



機械設備工 機器費

工 種 規 格 及 び 形 状 数 量 単 位 摘 要

汚水水中ポンプ 65A×0.75kW×0.3ｍ3/ｍｉｎ×4.9ｍ 2.0 台 ノンクロッグ改良型

予旋回槽 2号人孔用 1.0 台 FRPφ1200

マンホール親子蓋 歩道用T-14(除雪対応) 1.0 組

2号マンホール　調整リング 内径900　H=150 1.0 個



機械設備工 直接材料費

工 種 規 格 及 び 形 状 数 量 単 位 摘 要

ステンレス鋼鋼管  65A 57 ｋg SUS304　ｓｃｈ20S

ステンレスボール弁 65A×1.0MPA SCS13 2.0 基

ステンレスボールチャッキ弁 65A×1.0MPA SCS13 2.0 基

ガイドパイプ SUS304　　40A 2.0 組

ガイドホルダー及支持金具 SUS304 1.0 式

配管サポート SUS304 1.0 組

チェーンフック SUS304 2.0 個

空気抜き配管 SUS304　　15A 2.0 組

阻流管 L=1000 1.0 組



電気設備工 機器費

工 種 規 格 及 び 形 状 数 量 単 位 摘 要

ポンプ操作盤 SUS屋外装柱型 1.0 面

通報装置 操作盤に含む 1.0 台 操作盤に含む  

　 　 　 　



No.1

電気設備工 直接材料費

工 種 規 格 及 び 形 状 数 量 単 位 摘 要

電力ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE 3.5□×3C 8.8 ｍ

ビニル絶縁線 EM-IE 3.5□ 5.5 ｍ

同上付属材料費 1.0 式

ビニル電線管 HIVE 22 7.2 ｍ

ビニル電線管 HIVE 42 3.3 ｍ

波付硬質ポリエチレン管 FEP 50 9.9 ｍ

二種金属可とう管 ＃24 2.2 ｍ

二種金属可とう管 ＃50 3.3 ｍ

付属材料費 1.0 式

埋設表示テープ W=150　ダブル 3.0 ｍ

ケーブルフック SUS304 4.0 個

接地棒 10*1500L 2.0 本

リード端子 10~8 2.0 本

フロート式水位計 3.0 個

引込柱 CP8-19-430 1.0 本

根枷 電力型 1.0 組

自在バンド IBT-312 6.0 組

自在バンド 3BD-HD-23 1.0 組

足場ボルト CP用 10.0 本



 ２０１６０５小矢部市 [小矢部市 71図 G-3 ]
 利用者：小矢部市

 小矢部市経田付近
  © 2016 ZENRIN CO.,LTD.

 45m 縮尺 1 / 1,500

jgsui

施工箇所

jgsui

下第11号位置図

jgsui




M906-1

M9
0
6
-2

38.13

38.20

38.15

38.03

38.08

38.19

37.69

37.80

37.71

37.82

38.04

小24

As

前田三郎

1638ム11.00
西ノ島幹31

VS300

38.17

小
矢

部
川

幹
線

HP
φ

120
0

県道安養寺砺波線

マンホールポンプ
(M906-2 )

6 5A×1.0MPa×2F ボール式

65A×1.0MPa -φ65×0.75MPa1SUS3 04吐出直管18

SUS3 04

SUS3 04

SUS3 04

水位計（フロート式）

ガイドホルダー及び同支持台

ガイドパイプ

阻流バッフル管

21

19

ABS樹脂 LWL HWL HHWL （停止・運転・警報用）

2s

流入 φ150用 L=1000

3

1

4 0A2s

SUS3 04

SCS1 3

SUS3 04

SUS3 04

SUS3 04

FC20 0着脱装置

12

空気抜き配管

仕切弁

17 集合管

逆止弁

16

直管

15

14

ベースプレート

13

SCS1 3

吸込管

丸蓋（親子蓋）

11

10

9

7

8

6

FCD

タールエポ塗装2

65A×1.0MPa×4F

65A×1.0MPa×2F ボール式

15A×ネジ込式（チャッキ弁）

65A×1.0MPa×2F

2

1

2

2

2s

2

φ900×φ600×120H

2

1

1

予旋回槽

汚水水中ポンプ（ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ改良型）

名 称

2

斜壁

躯体

5

4

底部床版3

番号

1

FRP

RC

RC

RC

材 質

FC200

φ1200×φ900×450H

φ1200×1800H

1

φ1500×150H

1

1

1基分員数

2

摘 要

2号マンホール2台用

65A×0.3m /mi n×4.9m×0.75k Wタールエポ塗装

ステップ付

ステップ付

1直壁 RC φ1200×1800H ステップ付

3

22

SUS3 04

SUS3 04配管支持金具

20

1

23

1直壁 RC φ1200×1500H ステップ付

調整リング 1 φ900×150HRC

1:20
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材質 SUS304 ネジ込み式

空気抜き配管（1式）
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マンホールポンプ電気設備図 S=図示
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平 面 図 S=1:100
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実施設計その２業務

小 矢 部 市 上 下 水 道 課

長
課

査長
係 照

工 事 名

図 面 名

縮 尺

平成 年 月 日

図
製

計
設

図面番号

作成年月日

69

( M 9 0 6 - 2 )

図示

マンホールポンプ電気設備図

M906-2

2号マンホールポンプ

装 柱 図 S=1:30

電線管布設復旧図 S=1:30

□

DE EM-IE3.5

E D

管防護工

仮復旧工

E

路床工

600

D

埋設シート

600

（密粒度 AC13F） t=3cm

（良質在来土） t=77cm

t=20 cm（砂）

(FEP50 )×2本

(二種金属可とう管 #50-HIVE42)×2本

(二種金属可とう管 #50-HIVE42)×1本

EM-IE3.5 ×1本

(HIVE22)×1本

(FEP50 )×1本

□

1
1
0
0

2
0
0

1
4
0
0

1
8
0
0

7
7
0

4
8
0
0

1
0
0

8
0
0
0

5
0
0

3
0

1
0
0
0

1
0
0

EM-CE 3.5 -3

3φ3W-200V60Hz

（HIVE22）

水位計専用

水位計専用

水中ポンプ専用

水中ポンプ専用

C□

エントランスキャップ

引込柱

CP8-19-430

二種金属可とう管 #24

異種管接続材×3個

接地棒

φ10-1500×2本

ポンプ操作盤

ステンレス製

管
上

1
0
0
0

路盤工 （再生砕石 RC-40） t=10cm

汚水中継ポンプ盤

SUS,WP

EM-IE3.5sq

CP-8m

引込柱

電
線

管
土

工
L =3 . 0m



小矢部市

NP00

NP01

小矢部市特定環境保全公共下水道
実施設計その２業務

小 矢 部 市 上 下 水 道 課

長
課

査長
係 照

工 事 名

図 面 名

縮 尺

平成 年 月 日

図
製

計
設

図面番号

作成年月日

70

( M 9 0 6 - 2 )

マンホールポンプ操作盤・三線結線図 S=1:10

( M 1 0 3 - 3 )

操作盤外形図 S=1:10

三線結線図

正 面 図 側 面 図

ﾙｰﾌﾄｯﾌﾟｱﾝﾃﾅ

A-481-4-1

発電機ｹｰﾌﾞﾙ出入口

1
4
0
0

NP00

NP01

350

1
3
8
0

DSW

740

1
0
0

7 00

700

自動通報装置

3
5
0

№1ポンプ

漏電

AC200V

電源

RL1WLM

№1ポンプ

運転

№2ポンプ

OL5OL1

過負荷 温度上昇

№1ポンプ

運転時間異常

OL4

運転

№1ポンプ

OL2 OL3

№2ポンプ

RL2

№2ポンプ

漏電

№1ポンプ №2ポンプ

運転時間異常

№2ポンプ

過負荷

OL7

満水

OL9

WL1

43-1

№1ポンプ №2ポンプ

マンホール

温度上昇

OL6 OL8

WL2

停止

43-2

交互 リセット手動自動 №2№1 中央

PB-RST 43-3

A1

Y

現場

自動通報装置

A2

9

積算電力計

0.75kW

A1

3ECT-1

WHM

-

2

3E-1

+

5 6

1 3

20μFD

-1

A2

+2

43

RC1

公10A

6

7

盤内部スイッチ・表示灯

3ECT-2

-

2

-2
3E-2

+

8

37

58

1

R

3φ3W200V60Hz

T

商用電源

ES

RO3

RO2

R1

（GLT-2W）

MCB-M

（5A）

DSW

+1

41

52-1

SC1

20μFD

公10A

RC1

制御盤内部照明

U1

SO2

ELB-1

TO1

T1S1

DCS（30A）

LA1

WL

3P50AF/20AT

RO1

SO1

FL10W

SO2

電源表示灯

3P30AF/15AT（30MA）

CPO

RC SC

AC200V100W

SC2

AC200V

№1ポンプ

T11

E

9

S201

T2

T12

10

0.75kW

P1

W2W1

3P30AF/15AT（30MA）

AC200V

サ
ー

ミ
ス

タ

R201

S2

№2ポンプ

52-2

R2

U2

AC200V120WP2

EV1

ELB-2

V2

（5A）

CP-2

TH2

S200

サ
ー

ミ
ス

タ

R200 R200

（10A）

（5A）

T22

RSH1

14

8

14
12

R200

T21

13

S200

4

RC

13

FAN

12

RSH2

TH1
10

S
H

SC

R200

CP-C

CP-1

SO TO

スペースヒーター

RO

R100A S100A

操作電源 ファン 電源

WHM

TBTB

取付ｽﾍﾟｰｽ

1:10
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特記事項

2．2台同時運転は無しとする

1．構造 SUS製 屋外防雨構造装柱型（指定色塗装)

3．操作盤は制御機器が設置場所環境条件下で正常に作動するよう製作の事


